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∅400

В1

РС7 250х400h-в.з

2РС7 250х400h-н.з

РС7 250х400h-в.з

2РС7 250х400h-н.з

∅500

В1

установленному на кровле

Граница проектирования

К существующему.вентилятору

 Ц4-70 №5 (АИМ90L4У2,5) N=2,2кВт
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400х400

В2

РС2 300х300h-в.з

2РС2 300х300h-н.з

400х400-сущ.

В2

установленному на кровле

К существующему.вентилятору

 Ц4-70 №5 (АИМ90L4У2,5) N=2,2кВт

Граница проектирования ∅630

В3А

РС7 300х500h-в.з

2РС7 300х500h-н.з

установленному на кровле

Граница проектирования

К существующему.вентилятору

 Ц4-75 №6,3 (АИМ132S4У2,5) N=7,5кВт

РС7 300х500h-в.з

2РС7 300х500h-н.з

∅630

В3А

установленному на кровле

Граница проектирования

РС7 300х500h-в.з

2РС7 300х500h-н.з

∅630

В4А

∅630-сущ.

В4А

К существующему.вентилятору

 Ц4-75 №6,3 (АИМ132S4У2,5) N=7,5кВт
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